ТП-1 ning qo’shimcha ma’lumotlarini yozib olishimizdan maqsad liniyadagi qisqa tutashuv toklarini xisoblashda kerak bo’ladi. Ayrim holatlarda transformator tanlashdagi avariya rejimga tekshiryotganimizda quyidagi xolat ruxsat etiladi:  

	ТП
	Sexlarning raqami.
	Sh
	Sst.Tr
	Transformator
	Kyuk
	RP

	(10 kV)
	
	(kVA)
	(kVA)
	markalari.
	
	(0,4 kV)

	1
	1
	368,7
	250
	2xTM-250/10/0.4
	0,7
	0

	2
	2
	383,7
	250
	2xTM-250/10/0.4
	0,7
	0

	3
	3
	628,3
	400
	2xTM-400/10/0.4
	0,7
	0

	4
	4,10
	819,4
	630
	2xTM-630/10/0.4
	0,6
	1

	5
	5.7.9
	712
	400
	2xTM-400/10/0.4
	0,65
	2

	6
	6
	180,8
	  100
	2xTM-100/10/0.4
	0,9
	0

	7
	8
	597.9
	400
	2xTM-400/10/0.4
	0,7
	0

	8
	13
	996
	630
	2xTM-630/10/0.4
	0.8
	2

	BPP uchun
	1,2……..11
	4799
	2500
	2x TM-2500/35/10
	0,7
	 

	
	
	
	
	
	
	





10 kV li liniya uchun kesim yuza tanlash
                                                                                                                     6-jadval
	KL
	Kabel manzili.
	
(kVA)
	
(A)
	
(
	
(A)
	Tanlangan kesim yuza
	
∆U%

	KL-1
	BPPТP -5
	1493
	86.3
	35
	115
	2xААШв-3x35
	

	KL-2
	BPPТP -6
	778
	44.9
	25
	90
	2xААШв-3x25
	

	KL-3
	TP3ТP -8
	597
	34.5
	35
	115
	2xААШв-3x35
	

	KL-4
	TP4RP-7
	343
	495.6
	120
	270
	ААШв-3x120
	2.2

	KL-5
	BPPТP-4
	926
	53.5
	25
	90
	2xААШв-3x25
	

	KL-6
	TP5-RP-10
	107
	154.6
	120
	270
	2xААШв-3x120
	2.8

	KL-7
	BPPТP -3
	1380
	79.7
	35
	115
	2xААШв-3x35
	

	KL-8
	TP9ТP -2
	752
	43.4
	25
	90
	2xААШв-3x25
	

	KL-9
	TP-2 ---T-1
	368
	21.2
	16
	75
	2xААШв-3x16
	

	KL-10
	BBPТP -13
	998
	57.6
	25
	90
	2xAAШв-3x25
	

	KL-11
	TP13RP -11
	56
	80.9
	70
	200
	1xAAШв-3x70
	1.3

	KL-12
	TP13RP -12
	56
	80.9
	70
	200
	1xAAШв-3x70
	1.04



                      Kompensatsiyadan oldingi hisoblashlar                                     
                                                                                                         2-jadval
	N 
	Sex nomi
	   Phy 
	Qhy
	Phyor
	tgf
	   Pnyuk 
	Shis

	1
	1-tayyorlov sexi
	340
	299,85
	9,78
	0,85
	349,78
	460,7

	2
	2-tayyorlov sexi 
	360
	367,27
	5,41
	1,0
	365,41
	518,1

	3
	bo'yash sexi 
	585
	438,75
	11,42
	0,73
	596,42
	740,4

	4
	tikuv fabrikasi 
	770
	900,22
	9,61
	1,15
	779,61
	1190,8

	5
	Quyuv sexi
	351
	263,25
	2,04
	0,74
	353,04
	440,3

	6
	qozonxona
	168
	171,39
	1,32
	1,01
	169,32
	240,9

	7
	mexanika sexi 
	100
	75
	1,83
	0,73
	101,8
	126,4

	8
	elektrofizik korpusi 
	568
	579,47
	2,01
	1,01
	570,01
	812,8

	9
	dekorativ iplar ombori 
	200
	233,85
	3,66
	1,14
	203,66
	310,1

	10
	zavod boshqarmasi 
	77
	67,90
	6,36
	0,81
	83,36
	107,5

	11
	garaj
	45
	27,88
	3,65
	0,57
	48,65
	56,07

	12
	tayyor mahsulot ombori 
	41,25
	30,93
	5,16
	0,66
	46,41
	55,7

	13
	nasosxona 
	840
	982,06
	3,36
	1,16
	843,3
	1294,5





Zamonaviy sanoat korxonasining elektr taminiti tizmida loyihalashda yechilishi kerak bo’lgam murakkab texnik-iqtisodiy masalalarining asosini ko’rilayotgan elektr yuklamalarini to’g’ri aniqlash tashkil etadi.Elektr yuklamalarini hisoblash har qanday elektr taminlash tizimini loyihalashda birinchi bosqich hisoblanadi. Elektr yuklamalalari ko’rsatgichlari elektr tizimiga sarf bo’ladigan kapital mablag’larni rangli metallar sarfini elektr energiya nobudgarchiligini va espulatatsiya harajatlarini kamaytiradi. Hisobiy yuklamani hisoblashni asosiy hamda yordamchi usullaridan foydalaniladi. Asosiy usulda o’rnatilgan quvvat va talab koeffsiyenti ; o’rtacha quvvat va forma koeffsiyenti; statistik usul hamda o’rtacha quvvat va maksimumlik koefsiyenti.
Yordamchi usulga esa mahsulot birligiga to’g’ri keladigan elektr energiyaning solishtirma sarf ko’rsatgichi; korxona maydonining birlik yuzaga to’g’ri keluvchi elektr yuklama miqdori.
                                                                              

                                                                                 𝐗𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 : ТП - 1  ning qo’shimcha ma’lumotlarini yozib olishimizdan  maqsad liniyadagi qisqa tutashuv toklarini xisoblashda kerak bo’ladi.  Ayrim holatlarda transformator tanlashdagi avariya rejimga  tekshiryotganimizda quyidagi xolat  ruxsat etiladi:       

ТП  Sexlarning  raqami.  S h  S st.Tr  Transformator  K yuk  RP  

(10 kV)   (kVA)  (kVA)  markalari.   (0,4  kV)  

1  1  368,7  250  2xTM - 250/10/0.4  0, 7  0  

2  2  383,7  250  2xTM - 250/10/0.4  0, 7  0  

3  3  628,3  400  2xTM - 400/10/0.4  0, 7  0  

4  4 , 10  819,4  630  2xTM - 630 /10/0.4  0,6  1  

5  5.7.9  712  400  2xTM - 400 /10/0.4  0,6 5  2  

6  6  180,8     100  2xTM - 100 /10/0.4  0, 9  0  

7  8  597.9  400  2xTM - 400/10/0.4  0, 7  0  

8  13  996  630  2xTM - 630 /10/0.4  0.8  2  

BPP  uchun  1,2……..11  4799  2500  2x TM - 2500/35/10  0,7     

       

     

